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FORRO DE PVC

FORRO DE GESSO

FORRO VINÍLICO

Luminárias não 
especificadas são de 
sobrepor

Embutir Embutir Embutir

ALÇAPÃO

ALÇAPÃO

Embutir

Embutir

PONTOS DE LUMINÁRIAS EXISTENTES 
A SEREM ELIMINADOS 

NOVOS PONTOS DE LUMINÁRIAS A
SEREM INSTALADOS

PONTOS DE LUMINÁRIAS EXISTENTES 
A SEREM MANTIDOS

VENTOKIT
INSTALAR NA 
PAREDE

VENTOKIT
INSTALAR NA 
PAREDE

DEMAIS AMBIENTES LAJE FORRO

OBS: TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO 
SUBSTITUÍDAS POR  MODELOS LED
(EXCETO NAS MARQUISES)

LEGENDA FORRO

LEGENDA LUMINARIAS

SALA DE 
UTILID.

3.44 m²

BANH. 
MASC.
3.47 m²

SANIT. 
3.79 m²

BANH. 
FEM.

3.39 m²

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO
54.32 m²

CONSULTÓRIO 

ASSIST. SOCIAL 

CHEFIA ENFERMAGEM

JARDIM

ESPERA

SALA DE 
GESSO

RECEPÇÃO

53.40 m²

10.99 m²

10 m²

8.40 m²

7.10 m²

7.10 m²

HALL
9.97 m²

9.32 m²

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

7.14 m²

6.95 m²

13.36 m²

INALAÇÃO 
4.04 m²

Sala de 
comando 

5.47 m²

MEDICAÇÃO 
/ SUTURA

20.49 m²

OBSERVAÇÃO 
FEMININA

16.12 m²

CONSULTÓRIO 
GINECOLÓGICO

16.08m²

SANIT.
1.40 m²

OBSERVAÇÃO 
MASCULINA

16.12 m²

RAIO-X
23.35 m²

CIRCULAÇÃO
29.84 m²

VEST.
2.20 m²

TRIAGEM 
13.36 m²

PNE

3.28 m²

SALA DE 
EMERGÊNCIA

20.16 m²
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FURO CIRCULAR 
COM TAMPA
INOX (LIXO)
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SALA DE 
UTILID.

3.44 m²

BANH. 
MASC.
3.47 m²

SANIT. 
3.79 m²

BANH. 
FEM.
3.39 m²

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO
54.32 m²

CONSULTÓRIO 

ASSIST. SOCIAL 

CHEFIA ENFERMAGEM

JARDIM

ESPERA

SALA DE 
GESSO

SALA DE 
EMERGÊNCIA

RECEPÇÃO

53.40 m²

20.16 m²

10.99 m²

10 m²

8.40 m²

7.10 m²

7.10 m²

HALL
9.97 m²

9.32 m²

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

7.14 m²

6.95 m²

13.36 m²

INALAÇÃO 
4.04 m²

SALA DE 
COMANDO 

5.47 m²

MEDICAÇÃO 
/ SUTURA

20.49 m²

OBSERVAÇÃO 
FEMININA

16.12 m²

CONSULTÓRIO 
GINECOLÓGICO

16.08m²

SANIT.
1.40 m²

OBSERVAÇÃO 
MASCULINA

16.12 m²

23.35 m²

CIRCULAÇÃO
29.84 m²

VEST.
2.20 m²

TRIAGEM 
13.36 m²

PNE
3.28 m²

RAIO-X
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OX
AC

OX
AC

OX
AC

Tubulação embutida 
na parede

JÁ POSSUI GÁS
ENCANADO 

OX
AC

ENCANAR
GÁS MEDICINAL

JÁ POSSUI 
VENTILADOR
ALTO

PONTO VENTILADOR

PONTO VENTILADOR.

PONTO VENTILADOR

POSSUI 
AR SPLIT

2

CAMERA MONITORAMENTO

ABAIXAR 
CÂMERA

PREVER PONTO 
P/ O AR 

PREVER PONTO 
P/ O AR 

PREVER PONTO 
P/ O AR 

PREVER PONTO 
P/ O AR 

PREVER 
PONTO P/ O 
AR PREVER 

PONTO P/ O 
AR 

PREVER PONTO 
P/ O AR 

PREVER PONTO 
P/ O AR 

POSSUI 
AR SPLIT

PREVER 
PONTO P/ O 
AR 

PREVER 
PONTO P/ O 
AR 

RELÓGIO DE 
PONTO
EMBUTIR FIAÇÃO 

OX
AC

TOMADA 
VENTOKIT

PREVER PONTO 
P/ NOVA POSIÇÃO 
DO AR

AR SPLIT EXISTENTE 
SERÁ MUDADO DE 
LOCAL  

CAMERA MONITORAMENTO

TOMADA 
VENTOKIT

INTERLIGA NA 
REDE EXISTENTE

OX
AC

OX
AC

OX
AC

OX
AC

Tubulação embutida 
na parede

Painel de Alarme

Rede de Gases 
Principal 
tubulação acima 
da laje 

Tubulação embutida 
na parede

RETIRADA DE 
APARELHO DE 
AR COND. 
EMBUTIDO

Tubulação ventokits

Tubulação 
ventokits

SALA DE 
UTILID.

3.44 m²

BANH. 
MASC.
3.47 m²

SANIT. 
3.79 m²

BANH. 
FEM.
3.39 m²

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO
54.32 m²

CONSULTÓRIO 

ASSIST. SOCIAL 

CHEFIA ENFERMAGEM

JARDIM

ESPERA

SALA DE 
GESSO

SALA DE 
EMERGÊNCIA

RECEPÇÃO

53.40 m²

20.16 m²

10.99 m²

10 m²

8.40 m²

7.10 m²

7.10 m²

HALL
9.97 m²

9.32 m²

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

7.14 m²

6.95 m²

13.36 m²

INALAÇÃO 
4.04 m²

Sala de 
comando 

5.47 m²

MEDICAÇÃO 
/ SUTURA

20.49 m²

OBSERVAÇÃO 
FEMININA

16.12 m²

CONSULTÓRIO 
GINECOLÓGICO

16.08m²

SANIT.
1.40 m²

OBSERVAÇÃO 
MASCULINA

16.12 m²

RAIO-X
23.35 m²

CIRCULAÇÃO
29.84 m²

VEST.
2.20 m²

TRIAGEM 
13.36 m²

PNE
3.28 m²
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LEGENDA DE PONTOS 
ELÉTRICOS

TOMADA ALTA

TOMADA BAIXA

TOMADA MÉDIA

PONTO DE LÓGICA 

INTERRUPTOR 

LEGENDA DE PONTOS DE 
GASES

PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO MEDICINAL  OX

AC PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL  

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA

Resp. Proj.:

PROJETO PARA APROVAÇÃO NA PREFEITURA 

LOCALIZAÇÃO | S/ESCALA ASSINATURAS

DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

CAU-SP: A502774

FOLHA

PRANCHA:

LOCALIZAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

prop.:

CNPJ:

ÁREAS M²
Terreno............................................................ 13.893,00 m²

45.931.359/0001-10

Total da construção......................................... 2.228,86 m²

Existente............................................................ 2.213,86 m²

A reformar........................................................... 457,00 m²

ARQUITETO E URBANISTA

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO

Livre................................................................ 11.664,14 m²

A ampliar............................................................... 15,00 m²

CHACARA SANTO ANTONIO

LOCAL

AVENIDA DE ACESSO

ROTATORIA KM 363

RODOVIA-SP 225

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITAÍ

RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO
ANTONIO
CEP: 18730-000 MUNICÍPIO DE ITAÍ-SP

PLANTA DE LOUÇAS E BANCADAS, ELÉTRICA E GASES MEDICINAIS,
FORRO E ILUMINAÇÃO, DETALHES DAS ESQUADRIAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO

02/04

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE ITAÍ
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